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TUBULAGAO AGUA FRIA
TORNEIRA DE LAVAGEM h=0,60m

DUCHA HIGIENICA

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA - SAIDA PARA RABICHO h=0,20m

PIA - SAIDA DE LAVAGEM h=1,10m
TANQUE - SAIDA DE LAVAGEM h=1,10m
LAVATORIO - SAIDA DE LAVAGEM h=0,60m
MICTORIO h=1,05m

REGISTRO DE GAVETA h=1,80m

FILTRO

INDICACAO TUBULACAO

NOTAS

o roobnS

TUBULAGAO DE AGUA FRIA EM PVC SOLDAVEL TIGRE OU SIMILAR.
CONEXOES EM PVC SOLDAVEL TIGRE OU SIMILAR.

AS INSTALAGOES OBEDECERAO AS NORMAS DA ABNT E AS POSTURAS MUNICIPAIS VIGENTES.

AS TUBULAGOES DEVERAO SER SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR 5626.

AS TUBULACOES APARENTES DEVERAO SER FIXADAS AS PAREDES COM ABRAGCADEIRAS DE FERRO GALVANIZADO,

COM ESPACAMENTOS QUE PERMITAM BOA RIGIDEZ E PINTADAS EM TINTA A BASE DE EPOXI, NA COR VERDE.

DETERIORADOS QUANDO SE FIZER NECESSARIO.

REUSO

AS TUBULAGOES INDICADAS COMO EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
AS COLUNAS DE AGUA FRIA SAO EXISTENTES.
O INSTALADOR DEVERA VISTORIAR O ESTADO DAS INSTALAGOES EXISTENTES, SUBSTITUINDO OS TRECHOS

PARA FACILIDADE DE DESMONTAGEM, DEVERAO SER COLOCADAS UNIOES JUNTO AOS REGISTROS.
PARA EXECUGAO DA OBRA, ESTA PRANCHA DEVERA SER APENSADA A PRANCHA: 2° PAVIMENTO - HIDRAULICA
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TITULO:

REFORMA DE PAVIMENTOS DO ED.VALPARAISO

Avenida Almirante Barroso,

54

2° PAVIMENTO

O

ESCALA

1:50

FAS

E:

PROJETO BASICO

PROCURADORA CHEFE:
Dr. CRISTINA SCHWANSEE ROMANO

DESENHO:

2° PAVIMENTO-HI

DRAULICA

SECRETARIO REGIONAL:
RODNEI RUBEM

RESPONSAVEL:

CARLA SIQUEIRA

MATRICULA:
221091

DESENHO:
LARISSA LIMA / RUANA MANHAES

ESCALA:

INDICADA

DATA: FOLHA:
07/05/2012

005/019

ARQUIVO:
PRR2_ALB_DES_AHE_PB_005_A.DWG

1030.00 x 594.00



