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| | : Q NOTAS:
P CONDUTO - ~ L
7 7 W I ﬁ // I 1. TODOS OS RAMAIS DE ESGOTO (PRIMARIO/SECUNDARIO) SERAO EM TUBOS E CONEXOES DE PVC ESGOTO TIGRE OU
N SIMILAR.
/Mm.ul IIIIIIII DN7ZSmm_ __ _ _ _ 2. AS INSTALACOES OBEDECERAO AS NORMAS DA ABNT E AS POSTURAS MUNICIPAIS VIGENTES.
7 7 7 IIIIIIIIIIIIIIII 3. AS TUBULACOES DEVERAO SER SUBMETIDAS A ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE CONFORME NORMA NBR 5626.
DN100mm 4. TUBULACOES APARENTES, DEVERAO SER FIXADAS AS PAREDES COM ABRACADEIRAS DE FERRO GALVANIZADO, COM
7 7 7 ESPACAMENTOS QUE PERMITAM BOA RIGIDEZ, E PINTADAS EM TINTA A BASE DE EPOXI, NA COR MARROM.
5. AS TUBULACOES INDICADAS COMO EXISTENTES DEVERAO SER CONFIRMADAS NO LOCAL.
6. O INSTALADOR DEVERA VISTORIAR O ESTADO DAS INSTALACOES EXISTENTES, SUBSTITUINDO OS TRECHOS
7 7 | W | 7 C DETERIORADOS QUANDO SE FIZER NECESSARIO.
7. PARA EXECUCAO DOS SERVICOS UTILIZAR MEMORIAL DESCRITIVO.
7 7 7 7 8. PARA LOCACAO DE PONTOS E NIVEIS DAS INSTALACOES, UTILIZAR AS PLANTAS.
i | | | | 0BS:
TUBOS COM DIAMETRO < 75mm = DECLIVIDADE DE 2%
TUBOS COM DIAMETRO < 100mm = DECLIVIDADE DE 1%
7 7 7 7 7 7 DECLIVIDADE NUNCA DEVERA SER INFERIOR A 1%
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